emaac= AG-023-006/12
Vigente a partir de 2012/09/10
CNA= CNA-GCA-2075
Vigente a partir de 2019/07/17 al 2020/07/20

ANAUTICA DEL NOROESTE, 5.A. DEC.V

IRBORATORIOS

INFORME DE LABORATORIO No.: 85742.1 FECHA: 12 de Diciembre de 2019 Pagina; 1de1
OOMAPAS CABORCA
Calle 7 y Avenida L No.39 Norte, Col. Centro
Caborca Sonora.
REGISTRO INTERNO: FQ - 95651 INGRESO: 2019/11/29
ANTECEDENTES:
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:  AGUA SUBTERRANEA POZO No. 4
MUESTREADO POR: ADNSA EN FECHA: 2019/11/28
TIPO DE MUESTREOQ: INSTANTANEO HORA MUESTREO: 08 h 40
REFERENCIA DE MUESTREOQO: PROCEDIMIENTO INTERNO FQ-003
. ) LIMITE DE PROCESO
PARAMETROS EN MUESTRA: RESULTADOS GUANTIFICAGION ANALISTA REFERENCIA
Digestion Acida NA. REALIZADO N.A W EPA 3005 A-1992 ©
- 2019/12/11 EPA 6010 D SW-846
Arsénico (As) mg/L 0,044 0,010 CKSA REV. 4 E.UA. 2014 @
1 5
g | B | EERasken
) pryeba acreditada y aprobada ] EPA = Environmental Protection Agency I < L.C. = Menor del Limite de Cuantificacion mg/L = Miligramos por Litro
) parametro que por ser una preparacion de muestra y parte del proceso analitico no requiere ser acreditado ni aprobado N.A. = No Aplica

/)
WA

Jetge Meolna O, a7 1
M.I. Martial Cordova Figueroa

Q.B” Jorge Luis Molina Serrano

Signatario Director

A. Los datos anotados son exclusivos de (as muesiras ingresadas al Lakoralorio
8. La reproduccion total o parcial del presente informe, seran validas sélo si presentan el sello y firma de autorizacion del Laboratorio
C. El Laboratorio no es responsable por la informacion proporcionada por el cliente
D. Queremos seguir mejorando nuestro servicio, esperamos sus comentarios

E. Pruebas acreditadas por rama en la pagina www.ema.orq.mx , y aprobadas en la pagina www.analiticadeinoroeste.com.

ADN-CC-033

Luis Denaldo Calosio No. 707

Col. Las Quintas

Tel/rax (662) 216-52-27, 218-23-21 y 216-00-39

C.P. 83240

Hermosillo, Sonora.

E-mail: adnsa@hotmail.com



emaac= AG-023-006/12

ANAUTICA DEL NOROESTE. §.A. DE C.V." PR o e

IABORATORIOS

CNA= CNA-GCA-2075
Vigente a partir de 2019/07/17 al 2020/07/20
INFORME DE LABORATORIO No.; 85742.2 FECHA: 12 de Diciembre de 2019 Pagina: 1de 1
OOMAPAS CABORCA
Calle 7 y Avenida L No.39 Norte, Col. Centro
Caborca Sonora.
REGISTRO INTERNO: FQ - 95652 INGRESO: 2019/11/29
ANTECEDENTES:
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: AGUA SUBTERRANEA POZO No. 6
MUESTREADO POR: ADNSA EN FECHA: 2019/11/28
TIPO DE MUESTREOQ: INSTANTANEO HORA MUESTREO: 08 h 55
REFERENCIA DE MUESTREO: PROCEDIMIENTO INTERNO FQ-003
. : LIMITE DE PROCESO
PARAMETROS EN MUESTRA! RESULTADOS CUANTIFICACION ANALISTA REFERENCIA
Digestion Acida NA. REALIZADO N.A o EPA 3005 A-1992 @
Arsénico (As) nglL 0,046 0,010 201 1o Ff;\’; ioé%isggﬁ“&
@ brueba acreditada y aprobada [ EPA = Environmental Protection Agency [ < L.C. = Menor del Limite de Cuantificacion mg/L = Miligramos por Litro
'Y parametro Que por ser una preparacion de muestra y parte del proceso analitico no requiere ser acreditado ni aprobado N.A. = No Aplica

chf@g Molna, S, aill)

1

Q.B.Jorge Luis Molina Serrano

Signatario

M.I. Marcial Cordeva Figueroa

Director

A Los datos anotades 0 ¢xGIUsives de (as muestras Ingresadas al Laboralorio

C. El Laboratorio no es responsable por la informacion proporcionada por el cliente
D. Queremos seguir mejorando nuestro servicio, esperamos sus comentarios

B. La reproduccion total o parcial del presente informe, seran validas sélo si presentan el sello y firma de autorizacién del Laboratorio

E. Pruebas acreditadas por rama en la pagina www,ema. orq.mx , y aprobadas en la pagina www.analiticadelnoroeste.com.

ADN-CC-033

Luic Donaldo Colosio No. 707 Col. Las Quintas Tel/Fax {B82) 218-52-27, 218-23-21 y 216-00-39 C.P 83240

Hermaosilio, Sonora.

£-mnail: adnsa@hotmail.com



emaac= AG-023-006/12
Vigente a partir de 2012/09/10
CNA= CNA-GCA-2075
Vigente a partir de 2019/07/17 al 2020/07/20

ANAUTICA DEL NOROESTE. 5.A. DEC.V"

LtABORATORI O

INFORME DE LABORATORIO No.: 85742.3 FECHA: 12 de Diciembre de 2019 Pagina: 1de 1

OOMAPAS CABORCA
Calle 7 y Avenida L No.39 Norte, Col. Centro
Caborca Sonora.

REGISTRO INTERNO: FQ - 95653 INGRESO: 2019/11/29
ANTECEDENTES: '

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:  AGUA SUBTERRANEA POZO No. 5

MUESTREADO POR: ADNSA EN FECHA: 2019/11/28
TIPO DE MUESTREO: INSTANTANEO HORA MUESTREO: 09 h 00
REFERENCIA DE MUESTREO: PROCEDIMIENTO INTERNO FQ-003

< . LIMITE DE PROCESO
PARAMETROS EN MUESTRA: RESULTADOS CUANTIFICACION ANALISTA REFERENCIA
Digestion Acida NA. REALIZADO N.A A EPA 3005 A-1992
P 2019/12/11 EPA6010D SW-846
Arsénico (As) mg/L 0,034 0.010 CKSA REV. 4 EUA, 2014 ©
2019/12/11 EPA 6010 D SW-846
Piomo (Pb) mg/L <LC 0,010 CKSA REV.4 E.UA. 2014 @
@) Prueba acreditada y aprobada | EPA = Environmental Protection Agency ] < L.C. = Menor del Limite de Cuantificacion mg/L = Miligramos por Litro
Y parametro que por ser una preparacion de muestra y parte del proceso analitico no requiere ser acreditado ni aprobado N.A. = No Aplica

Vol
Josge Mol . /Ay
Q.B. Jorge Luis Molina Serrano M.L Marcig’l Cérdgva Figueroa

Signatario 5irector

A Los datos anotados son exclusivas de fas muestras ingresadas al Laboralorio

B. La reproduccion total o parcial dei presente informe, serén validas sdlo si presentan el selio y firma de autorizacion del Laboratorio
C. El Laboratorio no es responsable por la informacion proporcionada por el cliente

D. Queremos seguir mejorando nuestro servicio, esperamos sus comentarios

E. Pruebas acreditadas por rama en la pagina www.ema.org.mx , y aprobadas en la pagina www.analiticademoroeste.com.

ADN-CC-033

Luis Donaldo Colosio No. 707 Col. Las Quintas  Tel./Fax (662) 216-52-27. 218-23-21y 216-00-39  C.P. 83240  Hermosilio, Soncra.  E-mail: adnsa@holmail com



emaac = AG-023-006/12

ANAUTICA DEL NOROESTE. 5.A. PE C.V." A ot

LBBORARATORIO S

CNA= CNA-GCA-2075
Vigente a partir de 2019/07/17 al 2020/07/20
INFORME DE LABORATORIO No.: 85742.4 FECHA: 12 de Diciembre de 2019 Pagina: 1de 1
OOMAPAS CABORCA
Calle 7 y Avenida L No.39 Norte, Col. Centro
Caborca Sonora.
REGISTRO INTERNO: FQ - 95654 INGRESO: 2019/11/29
ANTECEDENTES:
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: AGUA SUBTERRANEA POZO ARGENTINA No. 2
MUESTREADO POR: ADNSA EN FECHA: 2019/11/28
TIPO DE MUESTREO: INSTANTANEO HORA MUESTREOQ: 09 h 10
REFERENCIA DE MUESTREQ: PROCEDIMIENTO INTERNO FQ-003
‘ L LIMITE DE PROCESO
PARAMETROS EN MUESTRA: RESULTADOS CUANTIFICACION ANALISTA REFERENCIA
Digestion Acida NA. REALIZADO N.A i L EPA 3005 A-1992 ¥
gy 2019/12/11 EPA 6010 D SW-846
Arsénico (As) mg/L 0,028 .19 CKSA REV. 4 E.U.A. 2014 @
2019/12/11 EPA 8010 D SW-846
Plomo (Pb) mg/L <L.C. 0,010 CKSA REV: 4 E.U.A. 2014 @
Prueba acrediiada y aprobada I EPA = Environmental Protection Agency f < L.C. = Menor del Limite de Cuantificacién mg‘L = Miligramos por Litro
Pa ametro que por ser una preparacion de muestra y parte del proceso analitico no requiere ser acreditado ni aprobado N.A. = No Aplica

“Jovge. Molina S,

Q.B. Jorge Luis Molina Serrano

Signatario

ML Marcxal Cordoyfa Figueroa

Dlrector

A. Los datos anotados son exclusivos de las muestras ingresadas al Laboratorio

C. El Laboratorio no es responsable por la informacion proporcionada por el cliente
D. Queremos seguir mejorando nuestro Servicio, esperamos sus comentarios

B. La reproduccion total o parcial del presente informe. serén validas sélo si presentan el sello y firma de autorizacion del Laboratorio

E. Pruebas acreditadas por rama en la pagina www.ema.orq.mx , y aprobadas en la pagina www.analiticadelnoroeste_com.

ADN-CC-033

Luis Donaldo Colosio No. 707 Col. Las Quintas Tel fFax (662} 216-52-27, 218-23-21y 216-00-3¢ P 83240

Hermosiilo, Songra.

E-mail: adnsa@hotmail.com



ANAUTICA DELNOROESTE, S.A. DEC.V.

taBORAY

QRIO S

emaac=

Vigente a partir de 2012/09/10

CNA=

Vigente a partir de 2019/07/17 al 2020/07/20

AG-023-006/12

CNA-GCA-2075

INFORME DE LABORATORIO No.: 85742.5

FECHA: 12 de Diciembre de 2019

Pagina:

1det

OOMAPAS CABORCA

Caborca Sonora.

Calle 7 y Avenida L No.39 Norte, Col. Centro

REGISTRO INTERNO: FQ - 95655

INGRESO: 2019/11/29

ANTECEDENTES: )
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:
MUESTREADO POR: ADNSA

TIPO DE MUESTREO: INSTANTANEO

AGUA SUBTERRANEA POZO ARGENTINA No. 1
EN FECHA: 2019/11/28

HORA MUESTREO: 09 h 20

REFERENCIA DE MUESTREO: PROCEDIMIENTO INTERNO FQ-003

. X LIMITE DE PROCESO
PARAMETROS EN MUESTRA: RESULTADOS CUANTIFICACION ANALISTA REFERENCIA
Digestion Acida NA. REALIZADO N.A o EPA 3005 A-1992 ¥
i X 2019/12/11 EPA 6010 D SW-846
Arsénico (As) mg/L 0.083 i CKSA REV. 4 E.UA. 2014 @
2019/12/11 EPA 6010 D SW-846
Plomo (Pb) mg/L <LC 0,010 CKSA REV. 4 EU.A. 2014
97 prusha acreditada y aprobada l EPA = Environmental Protection Agency ] < L.C. = Menor del Limite de Cuantificacion mg/L = Miligramos por Litro
& Parametro que por ser una preparacién de muestra y parte del proceso analitico no requiere ser acreditado ni a probado N.A. = No Aplica

LA
9 i
il

/

‘jm%_ Moline SJ v

Q.B. Jorge Luis Molina Serrano

1
L
L ]

M.l. Marcial Cordova Figueroa

Signatario Director

A, Los datos anotados son exclusivas de las muestras ingresadas al Laboratorio |
B. La reproduccion total o parcial del presente informe, serén vélidas sélo si presentan el selio v firma de autorizacion del Laboratorio ‘
C. El Laboratorio no es responsable por la informacion proporcionada por el cliente

D. Queremos seguir mejorando nuestro servicio, esperamos sus comentarios

E. Pruebas acreditadas por rama en la pagina www.ema.org.mx , y aprobadas en la pagina veww.analiticadeinoroeste.com.

ADN-CC-033

Luis Donatdo Colosio No. 767 Col. Las Quintas TeljFax (662} 216-52-27, 218-23-21y 218-00-38  C.P. 83240  Hermosillo. Soncra.  E-mail: adnsa@hotmaii.com



ANAUTICA DELNOROESTE. §.A. DEC.VS

{tABORATORIO S

Vigente a partir de 2012/09/10

Vigente a partir de 2018/07/17 al 2020/07/20

emaac= AG-023-006/12

CNA= CNA-GCA-2075

INFORME DE LABORATORIO No.: 85742.6

FECHA: 12 de Diciembre de 2019 Pagina: 1 de 1
OOMAPAS CABORCA
Calle 7 y Avenida L No.39 Norte, Col. Centro
Caborca Sonora.
REGISTRO INTERNO: FQ - 95656 INGRESO: 2019/11/29
ANTECEDENTES:
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:  AGUA SUBTERRANEA POZO No. 7
MUESTREADO POR: ADNSA EN FECHA: 2019/11/28
TIPO DE MUESTREOQ: INSTANTANEO HORA MUESTREQ: 09 h 35
REFERENCIA DE MUESTREO: PROCEDIMIENTO INTERNO FQ-003
‘ . LIMITE DE PROCESO
PARAMETROS EN MUESTRA: RESULTADOS CUANTIFICACION ANALISTA REFERENCIA
Digestion Acida NA. REALIZADO NA e EPA 3005 A-1992 ¢
- 2019/12/11 EPA 6010 D SW-846
Arsénico (As) mg/L 0,018 0,010 CKSA REV. 4 E.UA. 2014
1 ¥
Plomo (Pb) maiL 2 L.E, 0,010 Al L ity
ai Prueba acreditada y aprobada ] EPA = Environmental Protection Agency ] < L.C. = Menor del Limite de Cuantificacion mag/L = Miligramos por Litro
* parametro que por ser una preparacion de muestra y parte del proceso analitico no requiere ser acreditado ni aprobado N.A. = No Aplica

i ¥

I ¥/
V4
H

_—

Jorge Melina. S )

N
i
i
|
{

Q.B. Jorge Luis Molina Serrano

Signatario

M.I. Marcia} Cérdovigf'Figueroa

Director

A. Los datos anotados son exclusivos de las muestras ingresadas al Laboratorio

C. El Laboratorio no es responsable por la informacién proporcionada por el cliente
D. Queremos seguir mejorando nuestro servicio, esperamos sus comentarios

B. La reproduccion total o parcial del presente informe, seran validas solo si presentan el sello y firma dle autorizacion del Laboratorio

E. Pruebas acreditadas por rama en la pégina www.ema.org.mx y aprobadas en la pagina www.analiticadelnoroeste.com.

ADN-CC-033

Luis Donaido Colosio No. 707 Col. Las Quintas Tel/Fax (662) 216-52-27, 218-23-21 y 216-00-38 C.P. 83240

Hermosillo, Sonara.

E-maii: adnsa@hotmail com



" emaac= AG-023-006/12
ANALTICA DEL AOROESTE. 5.0, DE C.V. Vigente a partir de 2012/09/10
IBBORNTORIOS

CNA= CNA-GCA-2075

Vigente a partir de 2019/07/17 a 2020/07/20

INFORME DE LABORATORIO No.: 85742.7 FECHA: 12 de Diciembre de 2019 Pagina: 1de 1
OOMAPAS CABORCA ]
Calle 7 y Avenida L No.39 Norte, Col. Centro
Caborca Sonora.
REGISTRO INTERNO: FQ - 95657 INGRESO: 2019/11/29
ANTECEDENTES:
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: AGUA SUBTERRANEA POZO No. 8
MUESTREADO POR: ADNSA EN FECHA: 2019/11/28
TIPO DE MUESTREQ: INSTANTANEO HORA MUESTREQ: 09 h 45
REFERENCIA DE MUESTREO: PROCEDIMIENTO INTERNO FQ-003
" i LIMITE DE PROCESQ
PARAMETROS EN MUESTRA: RESULTADOS CUANTIFICACION ANALISTA REFERENCIA
Digestion Acida NA. REALIZADO N.A 202:“?(”81’04 EPA 3005 A-1992 @
gl 2019/12/11 EFPAB010D SW-846
Arsénico (As) mgiL 0,016 0,010 CKSA REV. 4 E.UA. 2014 @
' 2019/12/11 EPA 6010 D SW-846
Plomo (Pb) mg/L <L, 0,010 CKSA REV. 4 E.UA. 2014 @
@ Prueba acreditada y aprobada I EPA = Environmental Protection Agency | <L.C. = Menor del Limite de Cuantificacion mg/L = Miligramos por Litro
9 Parametro que por ser una preparacion de muestra y parte del proceso analitico no requiere ser acreditado ni aprobado N.A. = No Aplica
1/‘(‘
_/{ |
!/
;v
~ 3 Q\ i ! ﬂ/\
Jocge Molaa, . S 1A
Q.B. Jorge Luis Molina Serrano M.L Marci?l Cérdova Figueroa
Signatario Ei-irector

A. Los datos anotados son exclusivos de las muestras ingresadas al Laboratario

B. La reproduccion total o parcial del presente informe, serén vélidas sélo si presentan el sello y firma de autorizacion del Laboratorio
C. El Laboratorio no es responsable por la informacion proporcionada por el cliente

D. Queremos seguir mejorando nuestro servicio, esperamos sus comentarios

E. Pruebas acreditadas por rama en la pagina www.ema.org.mx , y aprobadas en fa pagina www.analiticadelnoroeste.com.

ADN-CC-033

Luis Donaldo Colesio No, 707 Col. Las Quintas TelfFax (662) 216-52-27, 218-23-21 ¥ 216-00-39  C.P. 83240  Hermosillo, Sonora,  E-mail: adnsa@hotmail.com



ANAUTICA DEL NOROESTE. S.A. DEC.V ™ ShaRgs AD-OSROTEN

Vigente a partir de 2012/09/10
ifRBORATORIO I CNA= CNA-GCA-2075
Vigente a partir de 2019/07/17 al 2020/07/20

’ INFORME DE LABORATORIO No.: 85742.8 FECHA: 12 de Diciembre de 2019 Pagina: 1de1 }
] OOMAPAS CABORCA
' Calle 7 y Avenida L No.39 Norte, Col. Centro
Caborca Sonora. '
REGISTRO INTERNO: FQ - 95658 INGRESO: 2019/11/29
ANTECEDENTES:
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: AGUA SUBTERRANEA POZO GUANIMARO
| MUESTREADO POR: ADNSA EN FECHA: 2019/11/28
‘ TIPO DE MUESTREO: INSTANTANEO HORA MUESTREO: 11 h 40
[ REFERENCIA DE MUESTREO: PROCEDIMIENTO INTERNO FQ-003
; , LIMITE DE PROCESO
PARAMETROS EN MUESTRA: _RESULTADOS CUANTIFICACION ANALISTA REFERENCIA
Digestién Acida N.A. REALIZADO N.A 202:?2181’04 EPA 3005 A-1992
Arsénico (As) mgiL 0,019 0,010 20&”8%” L ,pr\f 2OET %’isg’gﬁ“&
Y prueba acreditada y aprobada ] EPA = Environmental Protection Agency l < L.C. =Menor del Limite de Cuantificacion mg/L = Miligramos por Litro
) Parametro que por ser una preparacién de muestra y parte del proceso analitico no requiere ser acreditado ni aprobado N.A. = No Aplica
/)
/ A )
SR
i i ,! i .r’/ i/
Jorge Mo lna S, [~
Q.B. Jorge Luis Molina Serrano M.1. Marcial Cérdova Figueroa
Signatario D%’rector

A. Los datos anotados son exclusivos de las muestras ingresadas al Laboratorio

B. La reproduccion total o parciai del presente informe, seran vélidas s6lo si presentan el selio y firma de autorizacion del Laboratorio
C. Ei Laboratorio no es responsable por ta informacion proporcionada por el cliente .

D. Queremos seguir mejorando nuestro servicio, esperamos sus comentarios I

E. Pruebas acreditadas por rama en la pégina veww.ema.orq.mx , y aprobadas en la pagina www analiticadeinoroeste com.

ADN-CC-033

Luis Donaldo Coiosio No. 707 Col. Las Quintas Tel./Fax {662} 216-52-27, 218-23-21 y 216-00-38 C.P. 83240 Hermosiflo, Sonora.  E-meil: adnsa@hotmail.com



